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责任人：叶如新(总裁)  158 0172 3086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一、 上工流程检查 
1. 核查/检查日期：2021/4/21（周三） 

时间 职务 姓名 

8:25 日志核查人 陈凯 

8:20 日志提交人 赵传 

8:13 检查操作人 赵传 

 

2. 检查内容及结果： 

a) 特殊情况备注： 

 有 1 个宽口配件有老化风险，需机械部进一

步检测； 

b) 检查详情： 

检查项 检查结果 核查结果 

佩戴安全帽 √ √ 

防坠安全符合要求 √ √ 

作业层防护符合要求 √ √ 

安全网设置符合要求 √ √ 

配件表现符合要求 √ √ 

作业层防护符合要求 √ √ 

安全网设置符合要求 √ √ 

配件表现符合要求 √ √ 



安全网设置符合要求 √ √ 

配件表现符合要求 √ √ 

作业层防护符合要求 √ √ 

安全网设置符合要求 √ √ 

 

  



 

二、 生产设备安全检查 
1 核查/检查日期：2021/4/21（周三） 

时间 职务 姓名 

8:25 日志核查人 陈凯 

8:20 日志提交人 赵传 

8:13 检查操作人 赵传 

 

2 检查内容及结果： 

a) 特殊情况备注： 

有 1 个宽口配件有老化风险，需机械部进一

步检测； 

 

b) 检测详情： 

检查项 检查结果 核查结果 

通风口正常 √ √ 

马达正常 √ √ 

填料正常 √ √ 

电棒正常 √ √ 

升降机正常 √ √ 

作业层防护符合要求 √ √ 

安全网设置符合要求 √ √ 



配件表现符合要求 √ √ 

 

 

  



 

三、 消防设施检查 
1. 核查/检查日期：2021/4/21（周三） 

时间 职务 姓名 

8:25 日志核查人 陈凯 

8:20 日志提交人 赵传 

8:13 检查操作人 赵传 

 

2. 检查内容及结果： 

a) 特殊情况备注： 

有 1 个宽口配件有老化风险，需机械部进一

步检测； 

 

b) 检测详情： 

检查项 检查结果 核查结果 

消防喷淋嘴功能正常 √ √ 

消防报警功能正常 √ √ 

消防栓功能正常 √ √ 

泡沫灭火器功能正常 √ √ 

烟雾探测器功能正常 √ √ 

消防栓功能正常 √ √ 

泡沫灭火器功能正常 √ √ 



烟雾探测器功能正常 √ √ 

消防栓功能正常 √ √ 

泡沫灭火器功能正常 √ √ 

消防栓功能正常 √ √ 

泡沫灭火器功能正常 √ √ 

 

 
 


